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RESUMEN

Se analizan las principales causas de la propagacion
de incendios en los edificios de gran altura, dando

d conocer los resultados de una inspeccion tecnic«

realizad« en los principales tipos de edificios altos

existentes en Santiago y haciendo un ancilisis de su

diseno, elementos y materiales empleados en su cons

trwccio«, desd« el punto de vista de la propagacion
del fuego.

Se propone una serie de norm as, disposiciones
y acciones que deberlah tomarse en cuenta en la

legislacion tecnlca pertinente, para evitar 0 aminorar

el peligro de incendios en las construcciones de este

tipo.

INTRODUCCION

Tanto en Chile en particular como en los p afse s sismicos en general, el prin
cipal peligro que se cierne sabre un edificio parece ser el terremoto, olvidando

a relegando a segundo termino al incendio. No obstante, ambos son c atast ro

ficos para los inmuebles y sus moradores, aunque de naturaleza diametral

mente distinta.

• Inveltigador de JDIEM. Profesor de AislaciOn de Edificios en la Escuela de Ingenieria de la Universidad de
Chile.
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Un terremoto es una cad.strofe nacional que se produce en un minuto,
afectando generalmente a varias provincias con cientos 0 miles de edificios
danados e importantes perdidas humanas. Su espectacularidad les hace ser siempre

.

noticia mundial. En nuestro pais ocurren cada 10 a 15 anos como promedio. Son

fenomenos de la naturaleza imposibles de evitar y aun de predecir, si bien sus efec

tos se pueden contrarrestar haciendo construcciones resistentes. Los paises s ism i

cos que tienen experiencia al respecto, suelen tener legislaciones tecnicas adecuadas.

Un incendio, en cambio, es un siniestro que ocurre durante un tiempo relati

vamente largo (desde unos 30 minutos hasta algunas horas) y que afecta a 10 mas

unos pocos edificios. Da tiempo para que la gran mayoda de los moradores

salven con vida. EI siniestro se puede atacar con cierta eficacia, sea por los mismos

moradores 0 mejor aun por brigadas de bomberos. Por estas causas e l incendio

apenas si es noticia local. No obstante, ocurren todos los d Ias, durante todo

el ano. Digamos, para graficar la situ ac ion, que entre terremoto y terremoto

los incendios se cuentan por miles y los dan os materiales y humanos, a nivel

nacional, son com parables con aquellos.·
EI incendio es un fe nom eno producido unicamente por el hombre y

aunque debiera ser posible evitarlo, es diflcil conseguirlo en el 1000/0 de los

casos. Sus efectos pueden ser anulados 0 contrarrestados si se dispusiese de una

ace ion mancomunada de todos: le gislacion tecnica adecuada; proyecto y

conseruccion realizado con conocimiento cabal de la fenomenologia del incendio;
control serio e integral de materiales y elementos. uso inteligente del edificio

por parte de los ocupantes, quienes, ademas deben estar perfectamente instruidos

de la accion, primero de prevencien y luego de lucha en caso de siniestros.

Edificios altos se vienen construyendo en el mundo desde principios de siglo.
No obstante, solo despues de los anos cincuenta puede decirse que el peligro de

incendios es una real amenaza para ellos debido, principalmente, a su atrevida

esbeltez y a los nuevos materiales Iivianos de c onstru cc ion, te rm in acio n y
decoracicn que se han estado poniendo en uso en loi ultim os tiern pos.

Aunque se han producido desastrosos incendios en Nueva York, Nueva

Orleans, Chicago, asi como en Tokyo, Ham burgo, Frankfurt, Bogota, e rc., e l

mas c arastrofico de todos fue, sin duda alguna, e l del edificio Joelma de Sao

Paulo, Brasil, en febrero de 1974, con un saldo de 230 muertos, 450 heridos

y una rorre de 26 pisos totalmente destru Id a",

En Chile, desde hace poco mas de diez afi o s, se vienen haciendo edificios

de mas de 15 pisos. Hay una tendencia clara a hacer e d ific io s cada vez mas altos,
actualmente bordeando los 30 pisos, y en mayor num e ro,

Si bien hasta e l momento, felizmente, no ha habido que lamentar desgraeias,
ya se ha produeido algunos prineipios de ineendio que, por fortuna, no han lIegado
a mayores3• Sin embargo, dada la tendeneia indieada, e s natural esperar que, a me-

• Estaditicas norteamericanas demuestran que en el periodo de la guerra de Vietnam, en los Estados
Unido. hubo mas victima. por incendios que en la guerra misma1•
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lida que aumente el nu rn e r o de edificios altos, aumenten tam bien las probabilida
les de que se produzcan incendios en ellos. Esta situ ac ion hace que sea necesario

preocuparse con la clebida a n t ic ip ac io n de la preve nc io n de incendios en este

tipo de edificios.

Por otro lado, es legitimo que las autoridades nacionales, consecuentes

con la econom ia del pais, fomenten la c on srruccion de altura en las grandes
urbes, limitando el crecimiento en extension, 10 que evita la invasion de valiosos

terrenos agricolas y ahorra la enorme inversion y subsiguiente m a n te nc io n que

significa prolongar, a en ormes distancias, toda la complicada infraestructura

propia de la gran ciudad.

Nuestro pais no cuenta con disposiciones rec nic as adecuadas para la

e dific ac io n en altura. La actual Ordenanza General de Construcciones data

de 1931, con ligeras modificaciones posteriores. Urge, pues, una nueva legislac icn,

moderna, acorde con los recientes d isefi os, materiales y tecnologias de la

construccion : flex ible para perm it ir una arquitectura creadora con personalidad
propia; severa para evitar bajar la calidad y funcionalidad a limites inaceptables.
Tampoco deb e r a caer en el otro extrema de hacer u t op ic a su ap licacio n al no

considerar la capacidad y realidad de la tecnologia n ac io nal.

Consciente de esta necesidad, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo

esta haciendo una revision total de la Ordenanza, materia que sera de por si ;

larga y complicada*.

FENOMENOLOGIA DEL INCENDIO

Para que se produzca un incendio y se desarrolle 0 propague es necesario que con

curran tres factores sim u l t a n e a m e n t e , son ellos la existencia de materiales combus

tibles en cantidad su fic ie n re , la presencia de aire y la ocurrencia de una tempera
tura que produzca la ign ic io n de los materiales.

Expondremos, en los capitulos su c e srvo s, la incidencia y sign ific ac io n de

cada uno de los factores mencionados.

Materiales combustibles

A primera vista pareciera que un edificio t ip o t orr e , hecho de acero y h orm igon
armado, con muros 0 tabiques de a lb an ile r ia, fuese totalmente incombustible

y en consecuencia a prueba de fuego. No obstante, e st o es e ngafi oso. EI edificio
contiene en sf numerosisimos materiales mas 0 menos combustibles 0 de b ile s

al fuego que en caso de incendio constituyen un peligro. Caen en este rubro

la mayoria de los elementos de t e r m in ac io n, materiales de recubrimiento,
instalaciones e le c tr ic as y - 10 que mas asombra - el acero estructural no pro-

• Resisrentemente la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior ha centralizado el estudio
del Cap itulo lncendio de la nueva Ordenanza, llamando a un comite de expertos en la materia. En

representacion del IDIEM asisre el autor, esrimandose que el estudio de este punto quedaria fmiquitado
en el ano 1978.
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tegido. Agreguese a ello la carga combustible extra que se adiciona por concepto
de alhajamiento y uso del edificio y se lIegara a Hm ires que pueden ler realmente

peligrolol.
A gran des rasgol eltos materiales son: elementos de metal estrue eural no

protegido; elementos de plastico 0 madera sintetica y natural, tales como pisos,
tabiques, divislones, elcse es y estanterias, cielos falsos, puertas, ventanas, etc.;

materiales de terminacion de origen organico, como p in turas, papeles, textiles

o cueros naturales y sinteticos; electricol, como aislaciones, ductos, partes de

artefactos de piasticol 0 goma, lam paras de acrilico, etc.; elementos de alhaja
miento y uso, tales como cortinajel, alfombral, tapices, cuadros, muebles, rellenos

de espuma u otrol materiales organicol, libros, ropa y rex riles, vajilla plastica,
etc.j alim entos, como 101 farinaceol (granol, harina, pan), azucar, aceite, lie ores,

etc.j farmacol, alcohol, algodon, perfumes y cosm ericca; combustibles de uso

corriente, com.o kerosene (parafina), gas licuado, alcohol de quemar, y otros

variol, pero altamente peligrosos, como aolventes para limpieza, cera para pisos,
insecticidas lfqu idos, etc.

Todos estos componenetes que, en mayor 0 menor prcporcien , se encuen

tran en un edificio habitacional legun el nivel socic-eccnem ico de los habitanres,
leran el alimento del cu al se nutrira el incendio.

Aire

EI aire, dada su ecmpcsicicn, es el que proporciona el comburente, oxigeno,
adecuado para la combustion. Esta siempre presente renovandose a traves de

ventilacionel, junturas y rendijas, de modo que, aunque un recinto amagado
elte cerrado, tendra aire suficiente para mantener un fuego hasta que este

derribe una ventana 0 puerta, que son 101 elementos mas debiles. La combustion

no el mas que una re acclcn quimica de oxidacicn rapida, fuertemente e x orer

mica y que por ello puede automantenerse como reaccion en cadena, mientras

hay a oxigeno y combustible en cantidadel suficiente •.

Practicamente todos los matedales combustible. de un edificio son de origen
organico· y en consecuencia, su com p oaicion molecular es principalmente a base

de carbono (en alto porcentaje), hldrogeno (en mediano porcentaje), azufre

(en pequefto porcentaje) y algunos otros elementos en muy poca cantidad.

Las IUltancia' con gran contenido de carbono, al arder, necesitan conside

rable. cantidadel de oxigeno, que al no conseguirlo del aire circundante, Iiberan

parte del carbono en sem icom buaricn, formando m on ox id o de carbono, altamen

te toxico·· y canridades impresionantes de humo (carbono puro finamente

dividido). Tal es el caso de muchos plasticos, textiles y maderas.

• Atsunol metalel y aleacionel son combustibles bajo ciertas condiciones, tal como el magnesio, con

reaccionel altamente exotermical.

•• EI monoxido de carbono e. un gas inoloro e inodoro. E. toxico en concentraciones tan baja, como

0.3% y au toxicidad se debe a que tiene rna. afinidad que el ox{geno del aire por la hemoglobina de la
4

ungre .
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Las reaceiones term oqu im ic as del earbono son4:

C + 1/2 02 -+ CO + 28,8 k cal
rnonexido de carbono

1

CO + 1/2 O2 -+ CO2 + 68,4 kc al
anhidrido carbonico

2

C + O2 -+ CO2 + 97,2 kcal 3

EI hidrcgeno muy avido de oxfgeno, forma directamente agua, que se

desprende en forma de vapor:

2H + 1/2 O2 -+ H20 + 57,6 kcal 4

vapor

y el azufre, al quemarse, produce anhfdrido sulfuroso, gas irritante y to x ic o,

segun la ecu ac ion :

S + 1/2 O2 -+ S02 + 78,1 kcal
anhidrido sulfuroso

5

Los productos de com busrio n y sobre todo de com bu st ion incom pleta
(CO y C) ofrecen doble peligro durante el incendio. Por un lado, el humo (C)

impide la accion de escape de los ocupantes y la de salvataje de bomberos, el

m onox ido (CO) es altamente toxico, presentando un severo peligro para ambos.

Por o rro lado, tanto el humo como el CO son combustibles, en consecuencia,

en c om b inac ion con nuevas cantidades de aire fresco y a temperaturas de

ign ic ion adecuadas, en traran en combustion segun las reacciones (1) y (2)

respectivamente. Esto suele ocurrir despue s que estos gases recorren largos
espacios por los ductos y pasillos interiores del edificio, produciendo nuevos

focos de incendio, generalmente en los pisos superiores.

Temperatura de ignicion
Toda sustancia combustible, aun cuando este finamente subdividida e intimamen

te mezclada con el oxigeno del aire, necesita de una temperatura minima para

poder iniciar la re acc io n en cadena de la com busricn, Est a tem peratura de

ignic ion es tipica para cada sustancia. Asi, por eje m p lo, los pro duct os celu losic os

necesitan alrededor de 2400C para combustionarse. Temperaturas muy superiores
a estas se alcanzan por simple roce e ne rgic o, chispas, fosforos, pavesas de

cigarrillo, chispas e lec tric as y metales calientes, como plane has electricas, t o s ta

dores, filamentos de ampolletas que se rompen, conductores electricos sobre

cargados, aparatos de c ale facc io n recalentados, etc.

En resumen, la confluencia de los tres factores citados, especialmente la

temperatura en presencia de combustibles es el punto de p�rtida de la macro-
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reaccion termoquimica llamada incendio. Ello ocurre, en I.. gran mayorla de

los casos, por descuido, mal uso, ignorancia 0 confianza excesiva de los propios
moradores del edificio. En el liguiente esquema se puede observar la termo

quimica del incendio:

r
- - -- Temperatura de ignicion inicial

I

� r
Temperatura ignicion autogenerada

l
Combustible+ Aire -+ Producto de combustion + Calor

Carbono

Hidregeno
Azufre

Otros

+Oxi'geno_

CO2
H2O (vapor)
CO (tox ico)
S02 (irritan te)
C (humo)
Otros (toxicos)
Residuos sOlidos (cenizas)

Carga combustible

De los tres factores descritos, la cantidad de materiales combustibles que posee
el edificio ocupa el lugar mas importante y sobre el pueden, tanto los c onstruc to

res como los usuarios, ejercer cierto tipo de control muy util en la preve nc ion

de incendios catastroficos.

Aun cuando se tomen muchas previsiones en cuanto a disefio geom e tric o

sistemas de alarma y ataque contra el fuego, si los materiales combustible

que encierra el edificio estan en una prop crcicn muy alta, sera muy difici

detener un incendio declarado.

Se hace, pues, necesario cuantificarlo de algun modo. Para ello se hace us

del concepto de carga combustible que viene dado por la relac ion siguiente

c =
l;m . Pc

c S,

donde m

P, -

St -

C, -

- masa de los materiales combustibles que contiene el recinto, pis
o edificio en cu es tio n, expresada en kg,
poder calodfico de dichos materiales, expresado en kcal/k

sup erfic ie total del recinto, piso 0 edificio considerado, expr
lada en m 2,
carga combustible media del recinto, piso 0 edificio, expresad
en kcal/m2

Con el proposito de aim p liflc ar calculos, en la Tabla I se da e l pod
calodfico de 101 principales materiales considerados.
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TABLA I

PODERES CALORIFICOS keal/kg

Maderas 3900 5000

Textiles 4400 5000

Gomal 8300 10500

Papel, celulesa 3900 4200

Materias grasas 7500 9500

Com busribles lfquidos 10000 11000

Com bustibles solido. 5500 7800

Plastieos 4000 10000

21

Una vez determinada la carga combustible media se puede c1asificar un

edificio en funcio n de su peligrosidad. (Esta peligrosidad suelen emplearla las

compaiilas de seguros para fijar sus primas).
La legislac icn inglesa, por ejemplo, distingue tres categodass:

a) Edificios de baja carga combustible, inferior a 270000 ltca1lm2, tales como

edificos para la vivienda, oficinas, hospitales, etc.

b) Edificios de carga moderada, entre 270000 Y 540000 kcal/m2, tales como

fabricas 0 comercios que trabajan con materiales combustibles.

c) Edificios de alta carga desde 540 000 hasta 1 080 000 kcal/m 2. Entre estos

edificos se cuentan bodegas, almacenes, industrias especiales, etc.

La legislacion pertinente de bera contener disposiciones proporcionalmente
exigentes, segun la carga combustible del edificio, im p idie ndose el cambio de

uso del mismo por e ste concepto, si no es para usos similares 0 de menor

peligrosidad al que fue proyectado.

DESARROLLO DE UN INCENDIO

Supongamos que se inicia un incendio en un edificio habitacional tipo to

rre , de h orrn igSn armado, con muros divisorios incombustibles, de alb afi ile r ia

de ladrillos. EI foco del incendio esta en un departamento de un piso no muy

alto, digamos 80 piso. En los primeros minutos las temperaturas medias alcanzan

unos 300 grad os Celcius, sin causar aun danos importantes. Mientras el fuego
no derribe una puerta 0 ventana del recinto, parece atrapado en su lugar de

origen, alimentado con la escasa cantidad de ox Igeno que se introduce por las

junturas. Lo probable es que se rompan primero los cristales de la ventana,

instante en el cual una fuerte alim enracicn de aire avivara el fuego, cobran do

renovado incremento y disminuyendo la cantidad de humo que, por falta de

aire, se produc Ia. La temperatura subira por sobre SOOoC. Lo probable es que

grandes llamas asomen por la ventana rota alcanzando el piso inmediatamente

superior, rompiendo a su vez los cristales de las ventanas y penetrando al piso 90,
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donde se iniciara un nuevo foco de incendio.

Suponiendo que no hay viento y que el fuego no se ha seguido propagan
hacia otros departamentos, las cosas no cambiaran por varios minutos, propagi
dose solo dentro de los ambientes conriguos de los departamentos senalad,

consumiendose todos 101 elementos combustibles existentes. No obstante,
cuanto el fuego derribe una puerta de acceso a los deparram ent os, habra

brusco y nuevo incremento, form andose, muy probablemente, una fuel

corriente de aire que, entrando por las ventanas, haga salir rapidamente
llamas, e] humo y los gases en sem icombuarion hacia los pasillos, cajas de escaler

caja de asce nsore s y ductos cenrrales. EI fuerte efecto de tiraje de chimen

que en ellos se produce hara que el fuego rapidamente alcance 101 pisos superio:
donde seguramente se iniciaran nuevos focos. En esta etapa el incendio

elcgido la via interior para propagane, siendo esta mas catastrofica que la ,

exterior de ventana en ventana.

Quienes vivan por debajo del primero de los pisos siniestrados no rend:

problemas de evacuacion ; el fuego tiend« siempr« a sublr. En cambio, quier
vivan hacia arriba se enconrraran con serias dificultades: fuertes corrientes de a

caliente, humo y gases ascendentes le haran imposible la evacu acion por esc all

y ascensores.

Desde ese momento toda lucha contra el fuego y salvataje de los ocupan'
sera muy difi'cil, aunque los bomberos cuenten con los medios suficien

que Ie son tradicionales.

Las escalas telescSp icas no alcanzan mas alia de 8 pisos; e l agua hay q
elevarla a presion con bombas im pele nres, el salvataje de los habitantes dificu

la lucha contra el fuego, la escalera central del edificio queda inutilizada y

ascensores se atascaran justo en los pisos sihiestrados debido a re les automatic

termicos 0 foroe lec rricos. Probablemente mucha genre se agolpe en la t e rr a

unico lugar de aparente refugio, pero sera difi'cil que helicopteros de salv arn e n

puedan operar con eficiencia, debido a las fuertes corrientes de aire y humo asct

denre que, a mas de ponerlos en p e ligro, les quita toda visibilidad.

En resumen, podemos enunciar las siguientes etapas en e l desarrollo

un incendio.

1. El fuego se mantiene en el lugar de odgen, sin peligro para el resro «

edificio, en tanto los muros, cielos, p isos, ventanas y puertas que
encierran, resistan la acc io n del mismo.

2. Una vez liberado del lugar de origen, las cosas se com plican y el fue

puede tomar dos caminos, de preferencia hacia arriba: a) por el e x rer

rompiendo yentanales y penetrando en los pisos cercanos; b) por el inter

a traves de la caja de escalera (y otros ductos) que haciendo las vei

de chimeneas, conducen gases combustibles, humo y chispas a los pil
"superiores. creando nuevos Focos de incendio .:

l. Las temperatura. alcanzadal en los recineo s que se queman son muy val

bles, dependiendo del tiempo en que el fuego actua, del poder calor If
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de los m a teriales que se quem an, de la carga com bustible del recin to, del

grado de division que esos materiales tienen y de la alimentacion de aire
fresco que nu tre el fuego. En focos iniciales pueden producirse temperaturas
medias de 300 a SOOoC, Pero luego estas Hegan a 800 y en el frente de
avance sobre 10000C. Muy pocos materiales pueden resistir estas altas

temperaturas por mucho ticmpo.
4. Desde el punto de vista del salvataje y de la lucha contra el fuego, el e dific io

se divide en dos partes: la inferior al piso siniestrado que no ofrece proble
mas, y la superior, en donde los habitantes quedan virtualmente atrapados,
viendose muy dificultada la acc io n de los bombecos por sobre el piso 80,
maxima altura a que alcanzan las escaleras telesc Sp ic as.

INSPECCION TECNICA A LOS EDIFICIOS ALTOS DE SANTIAGO

Santiago de Chile cuenta ya con cerca de una c incue nre n a de edificios tipo torre,

entre los cuales algunos e s ta n en c onsrrucc icn. Varios de e llo s son e dific io s

solitarios, pero otros se han hecho en grupos de dos, tre s 0 mas edificios

sim ilares, siendo el mas numeroso el grupo Ham ado Re mo delacion San Borja,
que cuenta con 18 e dific io s.

En ellos hemos realizado una revision tecnica, tomando como base uno

de cada grupo, con mas de 15 p isos ".

La in te nc io n era palpar e l grado de pro reccion que los edificios de e sre

tipo presentan respecto al incendio, para luego proponer medidas a fijar
criterios para una legislac icn que regularice su c o nstruccion, uso y destino.

Se puso especial at e nc io n a los materiales empleados en la c o ns tru cc io n

de los edificios: sabre todo en aquellos lugares de uso corn u n de los mismos,
tales como accesos, pasillos, cajas de escala, aSI como rnu ro s, rab ique s, p isos,

pue rras, ve n tan as, etc. Ade m as se puso at e n c io n al disefi o, en cuanto tiene que

ver con la seguridad del edificio.

La Fig. 1 muestra un mapa esqu e m s rico de Santiago con la ub ic ac ion

de los grupos estudiados.

Hay otros edificios altos, tipo torre, que no hemos considerado. ya sea

por estar inconclusos, ya por estar destinados a oficinas comerciales u ofic in as,

o por ser edificios en que funcionan organism os e sp e c iale s. Tal es el caso del

Edificio Endesa, Empresa Nacional de Electricidad, del edificio Diego Portales.
Sede de Gobierno y del edificio Santiago Centro, inconcluso, par nom b rar

solo tre s.

• Esta revision ha lido fealizada. en gran medida, por el alumno de IllIenieria Civil Sr. Carlos Dummer,
quien realiza au memoria de titulo en esre rema, bajo la direecien del autor.
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TABLA II

EDIFICIOS y GRUPOS ESTUDIADOS

,

Grupos 0 Pisos NO de Ub ic ac ion (calles)
Pia n ta

rem odelaciones e d ific io s fIg. 3

Ines de Suarez 21 3 A. Varasl F. Bilbao a

Seminario 19 2 Scm inario 143 b

Carlos Antunez 23 2 Providencia/C. Antunez c

Torres de Tajamar 27 2 Andrei Bello d

San Borja 22 18 Portugal, Torre 4 e

Irene Frei 15 3 Irarrazabal/Lo Plaza f

San Luis 2S 3 A. Vespucio/Pte. Kennedy g
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fig. 1. Plano esquemitico de Santiago.

La Tabla II muestra los grupos de e d ific ios en estudio, e l n urn e r o de e l

y su ub ic ac io n.

En la Fig. 2 se muestran muy e squem a ric am ente la planta de los edific

y lal diltancial que le leparan de o tros que le rodean porque cuanto mas cc

Ie encuentren, mayor es la probabilidad que un incendio se propague de

a otro solo por radiacion. En la Fig. 3 Ie prelenta una vilta panoramica
algunol de 101 edificiol Inspeccionadcs,
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Fig. J. Vista panoram ica de la Remodelacion San Borja, tom ada. dude E. Yanez/Infante
bacia e l Pooiente.

TABLA III

CARACTERISTICAS DE EDIFICIOS ALTOS DE USO HABITACIONAL DE SANTIAGO

0 • • •
;:: N l) .. ;::- .. .!!

•
N • •

•
• 0 u.. ::J

l) • c:: • c::
• E CD oJ

E
o .::J •

Caract.rlltical .: � -

..
.. .

e e e
C ::J • � e 0'. • • •
-UI UI 0< ........ UI

..
UI-

Altura an pllOl 21 19 23 27 22 15 25

Caj al de ltICalera 1 1 1 1 1 1 1

A.canlOr.. 2 2 4 3 2 2 2
Alc&mor de ..rviclo 0 0 0 0 0 0 0

Estanque agua techo 0 + + 0 0 0 0

Sist.ma hidronaumlltico + 0 0 + + + +
Rec:ate aIIreo (tarraza' 0 0 0 0 0 0 0

Accno. expedito. (bomb..) + 0 0 0 0 0 0

Corufuagol horizontal.. 0 0 0 0 0 + 0
Conafuefol vertlcale. 0 0 0 0 0 0 0

Puart.. corufuagOi 0 0 0 0 0 0 0

Etcalara. y caja Incombultible + + + 0 0 + 0
Escalera de ..guridad 0 0 0 0 0 0 0

Adacuadol via. escape 0 0 0 0 0 0 0

Vantan.. Incombustibl.. 0 0 0 + + + +
Balcone. 0 .. llent.. 0 0 0 0 0 + 0
Sobra ventilacibn caja ..cala + 0 + 0 + 0 0

Pi.o. incombu.tibl.. 0 0 + 0 0 0 0
C,elo. yno + + + + - + +
Muro. enyesadol 0 + + + - + +
Tabiqu.. Incombultlbl.. + - - + 0 + -

,

A larma. autom'ticas 0 0 0 0 0 0 0
Alarme. menuele. 0 0 0 0 0 0 0
Red humade 0 + 0 0 + 0 0

Red .eca + 0 0 0 0 + +
Red inerte (el(lctrlca' 0 0 0 0 0 0 0
S'ltema al6c:trico emergencla 0 0 0 0 0 0 -

Extinguldore••uficient.. 0 0 0 0 0 0 0

Briged .. de emergencia 0 0 0 0 0 0 0

+ SI, en porcentale Importanta.
0 No, no hey 0 ..tll en porcantale mlnlmo.
- Sin Informacibn.
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La in sp ecc io n, que se resume en la Tabla III, se ha realizado teniendo

en cuen ta los sigu ien tes aspec tos glo bales:

Uso del edificio y cantidad de ocupantes.

Disp o sic io n general: u b ic ac io n, planta, altura, tipo de c o n strucc io n, accesos

y evacuaciones, cercania de otros edificios, etc.

Diseno adecuado a la seguridad: cortafuego, fachadas con saliente, dimen

siones de vias de escape, estanque de agua, acceso de bom ba, etc.

Materiales de c o ns trucc io n empleados: muros, cielos, pisos, puertas, ventanas,

terminaciones, etc.

Sistemas de deteccion y lucha contra incendio: de tecc io n, alarm a, redes de

emergencia de agua y luz, facilidades a bom beros, sistemas de e x t inc io n, etc.

Aquellos aspectos generales que no se pueden tabular se exponen en el

parrafo de titulo Otros factores detectados.

Ejemplo de calculo de la carga combustible

En la Tabla IV se muestra el c a lcu lo aproximado de la carga combustible para
un departamento tipico de 60 ml pu d ien d ose ver que esta solo un 10% por

debajo del limite maximo de la norma inglesa.

TA BLA IV

CALCULO DE LA CARGA COMBUSTIBLE

Recinto 0 Masa pc. Poder calorifico Carga calorifica

elern e nt o kg kcal/kg M cal

Living-comedor 600 4500 2700

Dorm ito rio 1 240 4500 1080

Dorm ito rio 2 240 4500 1080

Dormitorio 3· 240 4500 1080

Cocina y despensa 220 4500 990

Bano 30 450() 135

Otr05 400 4500 1800

Elementos de

alto Pc 35 10000 350

Matenales de la

c o nst ruc c io n 1200 4500 5400

Total

Su p er fic ie

Carga com bustible prom edio

14.615 Mcal

60 ml
243.583 kcal/m1

(Nota: 1 Mcal· 1.000 kcal)

• Con frecuencia este dorrnirorio, cuando no se ocupa como tal. se ha

convertido en bodega con alta carga combustible.
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OTROS FACTORES DETECTADOS

1. EI disefto y ccnstruccicn de los edificios, tanto desde el punto de v

global como en sus detalles, muestra un evidente descuido 0 desconocimi

to del fenomeno incendio.
2. Las vias de escape y acceso, en general, son inadecuadas, in su ficier

o se han limitado en IU capacidad por peque aas construcciones 0 instalacio

hechas a posteriori, que las han inutilizado 0 estropeado.
3. Si bien es cierto que a algunos edificios se le s instalo sistemas de lu

contra el fuego, estos estan abandonados, inu tiliaad os 0 simplemente
inadecuados, Ejemplos: red humeda sin mangueras, extinguidores insufic:

tes 0 descargados, red seca de dimensiones no compatibles con equi
de bomberos, etc.

4. A los usuarios no se le s ha prohibido alterar el edificio y modificar e l usc

ciertos sectores tales com 0 la transform acio n de terraz as 0 bale ones

recintos cerrados, las construcciones ligeras en azoteas y en ellas, la inst

cion indiscriminada de antenas de television y alam bres para la ropa,
las hacen inutilizables en caso de emergencia, etc.

5. Debido a que los diseftos no consultan generalmente elementos de pro
cion solar en las ventanas, 101 usuarios han instalado diversos tipos
persianas, generalmente de madera exteriores que constituyen un fae

importante de propagac icn de fuego por via exterior.

6. Es comun que los edificios esten rodeados por sus cuatro costados

jardines, sin pavimentos de acceso para veh icu los pesados como son

carros bom ba y escaleras telescop icas.

7. Descuido generalizado en el uso de calefaccicn individual y acumulac

de combustibles en los departamentos, especialmente en aquellos e difi

sin calefaccicn central 0 con ella en desuso. Caso tipico es la remodelae

San Borja, que habiendo sido diseftada con una planta de calefaee

centralizada, esta se eneuentra en desuso, 10 que ha obligado a los h ab it ai

a comprar y utilizar aparatos de c a le facc io n pe quen os de la mas vari

indole, generalmente alimentados a parafina (kerosene) 0 gas lieu:

con el consiguiente peligro de ineendios.

8. Los moradores y personal que atiende los edificios no tienen idea al@
de las aceiones y medidas que deben tomar y realizar en caso de inc er

Esta instrucc ion la eonsideram os de gran im portaneia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De 10 expuesto hasta aqu i podemos deducir que los aetuales edifieios ;

habitacionales construidos en Santiago, adoleeen de un ain nu m e ro de defe

o defieieneias respeeto al peligro de ineendios, en general produeidos
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desconocimiento del fenomeno y sobre todo por falta de una legislacion tecnica

de c o ns tru c c io n que aunque minima, ofrezca un cierto nivel de seguridad de

los ed ificios.

No es el caso que deseemos proponer toda una legislacion al respecto,
tarea que no seria de nuestro alcance y que compete a los organism os de

planific acicn, sino m as bien sugerir algunas cuestiones de tipo general surgidas
del estudio hecho y de la experiencia recogida.

Lo mas importante se resume en 101 siguientes puntos:
1. No debe permitirse el cam bio de uso de ningu n edificio, ni en total ni en

parte. Ello exigiria severas transformaciones al modificarse drasticamente

e l numero de habitantes y la indole de ccup acion. Muchas de estas modifi

caciones son im practicables.
2. Debe estudiarse una c lasific ac icn que en alguna medida refleje la peligrosi

dad del edificio, por ejemplo: bajo el criterio de carga combustible y poner
cierto grado de exigencias.

3. Las exigencias deben propender mas hacia un diseiio y c onstruccion adecua

das que hacia dotar al edificio de sofisticados sistemas de de te cc io n y
lucha contra e l fuego.
EI diseiio ev itar a la prop agac ion del incendio, primero desde el lugar de

origen y luego por las vias exterior e interior.

4. Vital es la inteligente e leccion de materiales, exigiendo aquellos que son

incombustibles 0 resistentes al fuego, especialmente para las areas 0 sectores

mas peligrosos. Un papel importante juegan, en e st e punto, puertas y
ventanas que, como vimos, son los puntos deb iles de cada recinto.

5. Debe haber un nurn e r o de sistemas de emergencia, tales como eventual

sob reve n rilac io n de la caja de escaleras, acceso a terraz as, instalacion de

redes hurn e das y secas, facilidades para la ope rae ion de bomberos, etc.

6. Debe procurarse instruir a los habitantes de los edificios altos en cuanto

a la preve nc io n de incendios y muy particularmente respecto a la ace ion

racional que deben realizar en caso de siniestro. Para ello deben formarse

brigadas que, incluso una vez por afi o , realicen simulacros de entrenamiento.

La television pu e d e ser un buen medio para e llo,

7. La legislac io n que se dicte debeda ser realista, de acuerdo con nuestro

nivel e c on orn ic o, social y te c n ologico, pero debe ser energic a para no

permitir abusos en su no a p lic ac io n. De be r a permitir e l control de calidad

de los materiales y de los elementos en forma expedita y racional, propor
cionando ad em as los medios adecuados para que las Municipalidades
aprueben 0 reciban las construcciones cuando cum plan acabadamente con

el e sp Ir itu de la legtslac icn y no con la simple letra, como c omu nm e nre

ocurre.

Solo de esta manera pensamos que e s posible evitar lamentables catas

trofes en e l futuro.

Estamos concientes de que es dificil emprender una tarea de tanto alcance,
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sobre todo porque no 5010 depende de la autoridad, sino de la comunidad

entera que debe actuar en este sentido con voluntad de cuerpo,
Para todos hay un factor c omu n que debe estar siempre presente: preven

cion. Prevencion en el sentido de diseiiar, proyectar, calcular y construir

edificios realmente a prueba de incendios. Prevencio n del usuario, que debe

ser instruido en las causales de incendio, ya que de su descuido dependen
casi todos los desastres. Y prevencicn muy principalmente de las autoridades,
que deben crear los mecanismos y fomentar los medios para que una agil,
viva y moderna legislacicn tecnica de construccion sea creada, y mantenida

constantemente al dfa, dando a los organism os de control las herramientas

necesarias para que ese control sea efectivo y se cum pia la ley 0 la norma

sin subterfugios ni dilaciones. Solo entonces sera natural habitar

piso con placer, con el placer que da la confianza de vivir seguro.

. .

un ene srm o
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FIRE HAZARDS IN TALL BUILDINGS

SUMMARY

The main causes for fire propagation in taU buildings are analysed as an introduc

tion to exposing a technical inspection performed on the more outstanding
tall buildings of Santiago in which an analysis was made of its design and

construction features from the standpoint of fire hazards.

Some standards and recommendations are proposed to avoid or minimi1e

fire hazards in tall bUildings.
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GLOSARIO

Brigada de emergenci•• G rupo de voluntarios que vicen en un edificio V que

se instruven V entrenan para actuar en caso de siniestro. Ademas, a su vez,

instruven V entrenan al res to de los habitantes.

Carga calorific•• Cantidad total de calor potencial que encierra un recinto,
departamento, piso 0 edificio. 5e sue Ie expresar en millones de calor(as (mega
calor(as, Mcal) V se obtiene de multiplicar la masa (kg) de los materiales V

enseres por su poder calor(fico (kcal/kg).

Carga combustible. Cantidad de calor potencial por unidad de superficie
constru(da que contiene un recinto, departamento, piso 0 edificio. 5e acostumbra

a expresar en kcal/m 2.

Combustion. R eaccien qu (m ica exo terrn ica de ox idacien entre un material

combustible V el ox (geno del aire.

Cortafuego. Elemento de gran resistencia al fuego que divide dos recintos

que se desean proteger. Puede ser vertical como los muros cortafuego que sepa

ran un departamento de otro, u horizontal tal como una losa que separa

un piso de otro.

Escala de seguridad. Escala V caja de escala separada de la de uso corriente,
hecha de materiales totalmente incombustible, para evacuacion de emergencia.

Extinguidor. 0 ispositivo por tatil que guarda en un deposito a presion un

agente extintor que puede ser agua, polvo quim ico, gas inerte, espuma, etc.

V que dispone de boquillas para expulsarlo en forma de chorro dirigido sobre

un fuego incipiente.

Fuego. Combustion declarada V en desarrollo producida accidentalmente.

Poder calorifico. Cantidad de calor que un material combustible genera por

unidad de masa, al combustionarse. 5e expresa en kcal/kg.

Productos de combustion. Compuestos que se generan en la combusti6n.

Los mas comunes son: anhidrido carbonico, monoxide de carbo no (tex ico},
carbono (humo), vapor de agua, cenizas (residuos s6lidos), V pequefias canti

dades de otros gases tales como anhidrido sulfuroso, etc.

Red humeda. Instalacion de agua especial para caso de incendio a usar por

los mismos habitantes 0 por los bomberos. En los edificios altos se instala

una tuber(a en un shaft central V en cada piso se Ie mantiene conectada una

manguera con piton, capaz de IIegar al punto mas apartado de cada piso.
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Red inerte. Red ehictrica, blindada contra incendios, para uso de emergencia
por personal especializado 0 por el Cuerpo de Bomberos. Generalmente por

medio de ella se alimentan luces estrategicamente colocadas, especialmente en

escaleras. Tambien puede alimentar uno 0 varios ascensores.

Red seca. Cai'leria especial para uso de los bomberos instalada verticalmente en un

shaft del edificio, con arranques en cada piso. EI extremo inferior term ina hacia

el exterior a la altura de 1 m aproximadamente con el fin de conectar alii un

carro bomba que la alimentara. Su diame trc y tipo de rosca debe ser estanda·

rizado y compatible con los implementos del Cuerpo de Bomberos.

Resisteneia al fuego. Tiempo durante el cual un elemento de construccien es

capaz de soportar sin deterioro y sin transm itir tem peraturas de ignicion, el

impacto de un fuego estandar (Ia norma ISO ha fijado un fuego tal que imprime
sobr. un elemento una temperatura dada por la relaclen ,= 345 log (8 ". + 1)
donde , es el alza de temperatura sobre la inicial, en °C, y ". el tiempo en

minutos en que el fuego actua sobre el elemento).

T.mp.ratura d. ignieion. Temperatura necesaria para iniciar una combustion.




